TN system (TN-S system) med interne stremforsyningsenheter
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(Beskyttelsesjordleder PE) mellom (Beskyttelsesjordleder PE) mellom
intern stremforsyningsenhet og intern strgmforsyningsenhet og
PE/PEN- leder i hovedfordelingen). PE/PEN- leder i hovedfordelingen).
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Stremforsyningsenhet 1 Stremforsyningsenhet 2

NB! Det skal ikke etableres en direkte forbindelse mellom
stjernepunktene pa strgmkildene og jord.

Prinsippskisse 2.1
Fordeling med to interne strgmkilder
Tolkning 11 - Fig. 1




