TN system (TN-S system) med interne stremforsyningsenheter og BTB- bryter.
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(Beskyttelsesjordleder PE) mellom (Beskyttelsesjordleder PE) mellom
intern stremforsyningsenhet og intern stremforsyningsenhet og
PE/PEN- leder i hovedfordelingen). PE/PEN- leder i hovedfordelingen).
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(Ingen direkte forbindelse (Ingen direkte forbindelse
mellom stjernepunktet pa mellom stjernepunktet pa
strgmkilden og jord). stremkilden og jord).
Prinsippskisse 3

Fordeling med to stramkilde og seksjonsbryter (BTB)




